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1、检测报告无检测单位“检测报告专用章”无效，无骑缝章及    章

   无效。

2、检测报告无授权签字人签字无效。

3、检测报告涂改无效。

4、对检测结果有异议，可自收到报告之日起十五日内向本中心提出，

   逾期不予受理。

5、由委托单位自行采集的样品，本中心仅对送检样品检测数据负责，

   不对样品来源负责。

6、未经实验室书面批准，不得复制本报告（全文复制除外）。

7、竭诚为你服务，真诚欢迎用户多提宝贵意见。

说  明

青海省西宁市城北生物园区经三路38路地    址：

0971-5319979    0971-5318498联系电话：

 0971-5319298传    真：

FY720@163.com电子邮箱：
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意见和解释 /

1  基础信息

委托单位 祁连洁安供水有限责任公司

报告日期 2022年01月21日

检测类别 委托检测

采样日期 2022年01月10日

样品总数 1

18℃温    度 45%湿    度

送 样 人 /

样品名称及状态 生活饮用水

采样地点 海北州第三高级中学

委
托
信
息 电    话

受测单位

/

海北州第三高级中学

检测结论 见检测结果表

报告签收

批准：审核：编制：
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2  检测方法及仪器设备

分析方法 使用仪器检测项目序号 仪器编号

大肠埃希氏菌
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 大
肠埃希氏菌    多管发酵法  GB/T 5750.

12－2006（4.1）
生化培养箱1 J0145

菌落总数
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 菌
落总数 平皿计数法 GB/T 5750.12－2006

（1.1）
生化培养箱2 J0144

耐热大肠菌群
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 耐
热大肠菌落 多管发酵法 GB/T 5750.12－

2006（3.1）
生化培养箱3 J0145

总大肠菌群
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 总
大肠菌落 多管发酵法 GB/T 5750.12－20

06（2.1）
生化培养箱4 J0144
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序号

1

2

3

4

检 测 项 目

菌落总数

耐热大肠菌群

大肠埃希氏菌

总大肠菌群

计量单位

CFU/mL

MPN/100mL

MPN/100mL

MPN/100mL

标准限值

500

不得检出

不得检出

不得检出

检测结果

备注：以上限值均出自标准 GB 5749-2006

31

未检出

未检出

未检出


